CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MONDIM DE BASTO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONDIM DE BASTO

MunICtPIO

EDITAL n.23

32 TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Zona de Abastecimento |Castroeiro

. Valores obtidos » . N.2 Anélises (PCQA) %
. . Valor Paramétrico (VP) N.2 Andlises |% Cumprimento .
Parametro Unidades fi . Andlises
ixado no DL 306/2007 Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Cloro livre mg Cl2/I 0,10 0,10 0 100 1 1 100
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes UFC/100 ml 0 0 0 0 100 1 1 100

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Ndo ocorreram incumprimentos nesta Zona de Abastecimento no periodo indicado.
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